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tyezy: zaméwienia publzczne'go » Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wm. Wélka, Osiniak, Swignajno, Ukta, Nowa Ukta, Gatkowo
i Zameczek w gminie Ruciane Nida”.

Zwracamy sig 7 prosbg o odpowledzi na poniisze pytania:

‘1, STUDZIENKT 1-pompowe — ¢zy mozma zastosowad typowe zbiorniki
do przepompowni przydomowych 1-pompowych, czy mozns zastosowad
tvpowe dla PRESSKAN 800 PEHD czy jak w przedmmrze robot @ 1000
czy jak w specyfikacji @1200/25007 ‘e

2. STUDZIENKI 2-pompowe — — prosimy ‘o potwierdzenie czy zastosowad
zbiorniki betonowe.@ 1200/2500-czy zastosowaé typowe dla PRESSKAN
< 1000 PEHD ?

3. W przedmiar ze robét ujeto jedynie zestawy odpowictrzajace bez
studrzienek czy jak w dokumentacji technicznej nalezy je wykonaé

w studzienkach @ 10007

4. Czy rozbidrka i powtérue nlozenie plyt nalezy wykonaé z tych f:amych
materiatléw czy z nowych?



